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 I. DANE   WSTĘPNE. 
 
 
− Przedsięwzięcie: 
− Wymiana grzejników w budynku Placówki Terenowej KRUS przy ul. 

Mickiewicza 42 w Wałbrzychu. 
 
                                                 
II. CEL  I  ZAKRES  OPRACOWANIA.  
 
 
Przedmiotem opracowania jest wymiana grzejników w instalacji centralnego 
ogrzewania, która obecnie pracuje na parametrach grzewczych 90/70˚C.  
Istniejąca kotłownia gazowa wyposażona jest w kotły grzewcze kondensacyjne 
które pozwalają pracować instalacji na niższych parametrach grzewczych. 
Pierwszym etapem zmian modernizacyjnych będzie wymiana grzejników z 
istniejących parametrów na nowe grzejniki umożliwiające pracę systemu na 
nowych parametrach 70/55˚C. Dalszym etapem modernizacji instalacji c.o. 
powinna być wymiana orurowania. 
Przy wymianie grzejników przewiduje się montaż zaworów termostatycznych i 
zaworów odcinających na grzejnikach. 
Regulacja instalacji nastąpi przy jej uruchamianiu. 
Opracowanie obejmuje zestawienie grzejników osobno dla budynku A  i dla 
budynku B.  

 
 III. PODSTAWA  OPRACOWANIA.  
 
     -  zlecenie Inwestora 
     - wizja  lokalna, inwentaryzacja grzejników w obiekcie 
    - dokumentacja archiwalna w wersji papierowej budynków A i B Placówki  
      Terenowej w Wałbrzychu 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa – w    
     sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i    
     ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002r z późn. zm.) 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –  
     montażowych część II, „Instalacje sanitarne” 
- przepisy i normy polskie, branżowe. 
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1.   Instalacja c.o. 
 
Budynki A i B mają wspólna instalację grzewczą systemu zamkniętego z 
kotłami gazowymi kondensacyjnymi. Obecnie elementami grzewczymi są  
grzejniki zarówno żeliwne członowe jak i płytowe oraz grzejniki rurowe 
ożebrowane typu Favier (budynek B). Część  grzejników jest wyposażona w 
zawory termostatyczne – w większości niesprawne. Brak odcięć na gałązkach 
powrotnych z grzejników. 
 
 
Zaproponowano dwa warianty rozwiązań; 
Wariant 1 – wymiana wszystkich grzejników 
Wariant 2 – wymiana grzejników żeliwnych (i rur ożebrowanych w budynku B)  
                   oraz pozostawienie części istniejących grzejników płytowych.  

 Przyjęto zasadę – aby spełnić wymagania grzewcze w 
pomieszczeniach, pozostawia się istniejący grzejnik płytowy i 
dobiera się w uzupełnieniu ciepła nowy.  
Stąd  istnieje możliwość przeniesienia grzejników płytowych z 
odzysku do innych pomieszczeń. I tak po jednym z grzejników z 
pomieszczeń 102, 104, 107, 202, 203a, 308 i 309  przenosi się do 
innych – wg załączonego zestawienia dla wariantu 2).  
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1.1   Grzejniki w budynku A. 
 
 
Zestawienie pomieszczeń   
 
 
l.p. Nr i nazwa 

pomieszczenia 
Istniejące 
grzejniki 

Nowe 
grzejniki 

Uwagi 

PIWNICE 
1 001   Kotłownia  ----- ----- ----- 
2 002  Korytarz C11-40-04 

T1-7 
C22-60-10 
C22-42-04 

Zawór termostatyczny, 
zawór powrotu, zawiesia, 
zmiana podejścia 

3 003 Magazynek ----- ----- ----- 
4 004 Pom. techniczne ----- ----- ----- 
5 005 Pom. techniczne T1-5 C22-60-10 Zawór termostatyczny, 

zawór powrotu, zawiesia, 
zmiana podejścia 

6 006 Magazyn 
druków 

T1-9 C33-60-12 Zawór termostatyczny, 
zawór powrotu, zawiesia, 
zmiana podejścia 

7 007 Składnica akt T1-19 C33-60-12 Zawór termostatyczny, 
zawór powrotu, zawiesia, 
zmiana podejścia 

8 008 Pom. 
sprzątaczek 

T1-7 C33-60-12 Zawór termostatyczny, 
zawór powrotu, zawiesia, 
zmiana podejścia 

PARTER 
9 1  Sala obsługi C22-40-09 

T1-11 
T1-12 

C33-45-12 
C33-45-12 
C33-45-12 
C33-45-12 

Zawory termostatyczne, 
zawory powrotu, zawiesia, 
podejście do nowego 
grzejnika, zmiana podejścia 

10 2 Biuro T1-11 
T1-13 

C22-45-10 
C22-45-10 

Zawory termostatyczne, 
zawory powrotu, zawiesia, 
zmiana podejścia 

11 3 Wejście ----- ----- ----- 
12 4 Portiernia T1-13 C-22-45-20 Zawór termostatyczny, 

zawór powrotu, zawiesia, 
podłączenie krzyżowe, 
zmiana podejścia 

13 5 Archiwum T1-7 
T1-8 

C22-45-12 
C22-45-12 

Zawory termostatyczne, 
zawory powrotu, zawiesia, 
zmiana podejścia 



 

14 6 Archiwum T1-5 C22-45-04 Zawór termostatyczny, 
zawór powrotu, zawiesia, 
zmiana podejścia 

15 7 Archiwum T1-9 
T1-13 

C22-45-12 
C22-45-12 

Zawory termostatyczne, 
zawory powrotu, zawiesia, 
zmiana podejścia 

16 8 Przejście do 
budynku B 

T1-5 C22-45-04 Zawór termostatyczny, 
zawór powrotu, zawiesia, 
zmiana podejścia 

17 9 Korytarz T1-12 C22-90-10 Zawór termostatyczny, 
zawór powrotu, zawiesia, 
zmiana podejścia 

I  PIĘTRO 
18 100 Korytarz T1-10 C22-90-10 Zawór termostatyczny, 

zawór powrotu, zawiesia, 
zmiana podejścia 

19 101 Serwerownia ----- ----- ----- 
20 102 Biuro C22-45-12 

C22-45-10 
C33-45-12 
C33-45-12 

Zawory termostatyczne, 
zawory powrotu, zawiesia 

21 103 Sekretariat C22-45-10 C33-45-12 Zawór termostatyczny, 
zawór powrotu, zawiesia 

22 104 Biuro C22-45-12 
C22-45-12 

C33-45-12 
C33-45-12 

Zawory termostatyczne, 
zawory powrotu, zawiesia 

23 105 Pom. socjalne T1-12 C33-60-10 Zawór termostatyczny, 
zawór powrotu, zawiesia, 
zmiana podejścia 

24 106 Biuro C22-60-08 C22-45-12 Zawór termostatyczny, 
zawór powrotu, zawie- sia, 
zmiana podejścia 

25 107 Biuro C22-50-11 
C22-50-11 

C33-45-12 
C33-45-12 

Zawory termostatyczne, 
zawory powrotu, zawiesia, 
zmiana podejścia 

26 108 Sala 
konferencyjna 

C22-55-12 
C22-55-12 
C22-55-12 

C33-45-12 
C33-45-12 
C33-45-12 

Zawory termostatyczne, 
zawory powrotu, zawiesia, 
zmiana podejścia 

II  PI ĘTRO 
27 200 Korytarz T1-10 C22-90-10 Zawór termostatyczny, 

zawór powrotu, zawiesia, 
zmiana podejścia 

28 201 Biuro C22-45-10 C33-45-12 Zawór termostatyczny, 
zawór powrotu, zawiesia, 
zmiana podejścia 

29 202 Biuro C22-45-12 
C22-45-12 

C33-45-12 
C33-45-12 

Zawory termostatyczne, 
zawory powrotu, zawiesia, 
zmiana podejścia 

30 203 Biuro T1-13 
 

C33-45-12 Zawór termostatyczny, 
zawór powrotu, zawiesia, 
zmiana podejścia 



 

31 203A Biuro C22-45-12 
C22-45-12 

C33-45-12 
C33-45-12 

Zawory termostatyczne, 
zawory powrotu, zawiesia 

32 204 Biuro C22-45-10 C33-45-12 Zawór termostatyczny, 
zawór powrotu, zawiesia, 
zmiana podejścia 

33 205 Biuro C22-45/10 C33-45-12 Zawór termostatyczny, 
zawór powrotu, zawiesia, 
zmiana podejścia 

34 206 Biuro T1-15 
T1-15 

C33-45-12 
C33-45-12 

Zawory termostatyczne, 
zawory powrotu, zawiesia, 
zmiana podejścia 

35 207 Biuro T1-8 C22-45-10 Zawór termostatyczny, 
zawór powrotu, zawiesia, 
zmiana podejścia 

36 208 Biuro T1-15 
T1-15 

C33-45-12 
C33-45-12 

Zawory termostatyczne, 
zawory powrotu, zawiesia, 
zmiana podejścia 

III  PI ĘTRO 
37 300 Korytarz ----- ----- ----- 

38 301 Magazyn T1-5 C33-60-11 Zawór termostatyczny, 
zawór powrotu, zawiesia, 
zmiana podejścia 

39 302 Magazynek T1-14 C33-60-08 Zawór termostatyczny, 
zawór powrotu, zawiesia, 
zmiana podejścia 

40 303 Biuro T1-19 C33-45-26 Zawór termostatyczny, 
zawór powrotu, zawiesia, 
podłączenie krzyżowe, 
zmiana podejścia 

41 304 Biuro T1-19 
T1-9 

C33-45-26 Zawór termostatyczny, 
zawór powrotu, zawiesia, 
podłączenie krzyżowe, 
zmiana podejścia 

42 305 Magazynek T1-13 C33-60-08 Zawór termostatyczny, 
zawór powrotu, zawiesia, 
zmiana podejścia 

43 306 Magazyn T1-10 C33-90-08 
 

Zawór termostatyczny, 
zawór powrotu, zawiesia, , 
zmiana podejścia 

44 307 Magazynek T1-14 C33-60-08 Zawór termostatyczny, 
zawór powrotu, zawiesia, 
zmiana podejścia 

45 308 Biuro C22-40-20 C33-45-26 Zawór termostatyczny, 
zawór powrotu, zawiesia, 
podłączenie krzyżowe, 
zmiana podejścia 

46 309 Biuro C22-40-20 C33-45-26 Zawór termostatyczny, 
zawór powrotu, zawiesia, 
podłączenie krzyżowe, 



 

zmiana podejścia 
47 310 Magazynek T1-14 C33-60-08 Zawór termostatyczny, 

zawór powrotu, zawiesia, 
zmiana podejścia 

 
1.2.  Zestawienie nowych grzejników  w  pomieszczeniach- 
WARIANT 1 – wymiana wszystkich grzejników 
 
 
l.p. Nr i nazwa 

pomieszczenia 
Nowe 
grzejniki 

Uwagi 

PIWNICE  
1 002  Korytarz C22-60-10 

C22-45-04 
Podłączenie boczne, zawór termostatycz-  
ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

2 005 Pom. techniczne C22-60-10 Podłączenie boczne, zawór termostatycz-  
ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

3 006 Magazyn 
druków 

C33-60-12 Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

4 007 Składnica akt C33-60-12 Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

5 008 Pom. 
sprzątaczek 

C33-60-12 Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

PARTER 
6 1  Sala obsługi C33-45-12 

C33-45-12 
C33-45-12 
C33-45-12 

Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

7 2 Biuro C22-45-10 
C22-45-10 

Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

8 4 Portiernia C-22-45-20 Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

9 5 Archiwum C22-45-12 
C22-45-12 

Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

10 6 Archiwum C22-45-04 Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

11 7 Archiwum C22-45-12 
C22-45-12 

Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 



 

12 8 Przejście do 
budynku B 

C22-45-04 Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

13 9 Korytarz C22-90-10 Podłączenie boczne, zawory termostatycz 
ny Herz, zawory  powrotu, zmiana 
podejścia 

I  PIĘTRO 
14 100 Korytarz C22-90-10 Podłączenie boczne, zawór termostatycz 

ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

15 102 Biuro C33-45-12 
C33-45-12 

Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu 

16 103 Sekretariat C33-45-12 Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu 

17 104 Biuro C33-45-12 
C33-45-12 

Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu 

18 105 Pom. socjalne C33-60-10 Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

19 106 Biuro C22-45-12 Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

20 107 Biuro C33-45-12 
C33-45-12 

Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

21 108 Sala 
konferencyjna 

C33-45-12 
C33-45-12 
C33-45-12 

Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

I I  PIĘTRO 
22 200 Korytarz C22-90-10 Podłączenie boczne, zawór termostatycz 

ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

23 201 Biuro C33-45-12 Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

24 202 Biuro C33-45-12 
C33-45-12 

Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

25 203 Biuro C33-45-12 Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

26 203A Biuro C33-45-12 
C33-45-12 

Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu 

27 204 Biuro C33-45-12 Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

28 205 Biuro C33-45-12 Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu, zmiana 



 

podejścia 

29 206 Biuro C33-45-12 
C33-45-12 

Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

30 207 Biuro C22-45-10 Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

31 208 Biuro C33-45-12 
C33-45-12 

Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

III  PI ĘTRO 
32 301 Magazyn C22-60-09 Podłączenie boczne, zawór termostatycz 

ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

33 302 Magazynek C33-60-08 Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

34 303 Biuro C33-45-26 Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

35 304 Biuro C33-45-26 Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

36 305 Magazynek C33-60-08 Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

37 306 Magazyn C33-90-08 
 

Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

38 307 Magazyn C33-60-08 Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

39 308 Biuro C33-45-26 Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

40 309 Biuro C33-45-26 Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

41 310 Magazynek C33-60-08 Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 
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1.2.1  ZESTAWIENIE   GRZEJNIKÓW – WARIANT 1 
 
 

Typ grzejnika ilość Uwagi 
C22-45-04 3 szt Grzejnik boczny 
C22-45-10 3  szt Grzejnik boczny 

C22-45-12 5  szt Grzejnik boczny 

C22-45-20 1 szt Grzejnik boczny 

C22-60-09 1 szt Grzejnik boczny 
C22-60-10 2  szt Grzejnik boczny 

C22-90-10 3 szt Grzejnik boczny 

C33-45-12 26  szt Grzejnik boczny 

C33-45-26 4  szt Grzejnik boczny 

C33-60-08 4  szt Grzejnik boczny 

C33-60-10 1  szt Grzejnik boczny 

C33-60-12 3  szt Grzejnik boczny 

C33-90-08 1  szt Grzejnik boczny 

 57 szt Grzejnik boczny 
 
 

1.3.  Zestawienie  grzejników  w  pomieszczeniach- WARIANT 2 – 
wymiana wszystkich grzejników 
Oznaczenia: 
C22-45-20     - nowy grzejnik  
 C22-45-20     - grzejnik istniejący przeniesiony z innego pomieszczenia 
C22-45-20     - grzejnik istniejący pozostawiony w pomieszczeniu 
 
l.p. Nr i nazwa 

pomieszczenia 
Nowe 
grzejniki 

Uwagi 

PIWNICE  
1 002  Korytarz C22-50-12 

(odzysk z pom. 
104) 
C22-60-10 

Podłączenie boczne, zawór termostatycz-  
ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

2 005 Pom. 
techniczne 

C22-50-11 
(odzysk z 
pom.107) 

Podłączenie boczne, zawór termostatycz-  
ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

3 006 Magazyn 
druków 

2C22-45-12 
(odzysk z 
pom.202 i 203a) 

Podłączenie boczne, zawory termostatycz 
ne Herz, zawór powrotu, zmiana i nowe 
podejścia 



 

4 007 Składnica akt C22-45-20 
(odzysk z pom. 
308) 

Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

5 008 Pom. 
sprzątaczek 

C33-60-12 Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

PARTER 
6 1  Sala obsługi C22-45-09 

C33-45-12 
C33-45-12 
C33-90-14 

Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

7 2 Biuro C22-45-10 
C22-45-10 

Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

8 4 Portiernia C-22-45-20 
(odzysk z pom. 
309) 

Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

9 5 Archiwum C22-45-12 
C22-45-12 

Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

10 6 Archiwum C22-45-04 Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

11 7 Archiwum C22-45-12 
C22-45-12 

Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

12 8 Przejście do 
budynku B 

C22-45-04 Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

13 9 Korytarz C22-90-10 Podłączenie boczne, zawory termostatycz 
ny Herz, zawory  powrotu, zmiana 
podejścia 

I  PIĘTRO 
14 100 Korytarz C22-90-10 Podłączenie boczne, zawór termostatycz 

ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

15 102 Biuro C22-45-10 
C33-45-14 

Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu 

16 103 Sekretariat C33-45-12 Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu 

17 104 Biuro C22-50-12 
C33-45-14 

Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu 

18 105 Pom. socjalne C33-50-11 Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

19 106 Biuro C22-60-08  zawór termostatyczny Herz, zawór 
powrotu 



 

20 107 Biuro C22-50-11 
C33-45-14 

Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

21 108 Sala 
konferencyjna 

3C22-55-12 
 

zawór termostatyczny Herz, zawór 
powrotu 

I I  PIĘTRO 
 
22 200 Korytarz C22-90-10 Podłączenie boczne, zawór termostatycz 

ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

23 201 Biuro C22-45-10 zawór termostatycz ny Herz, zawór 
powrotu, zmiana podejścia 

24 202 Biuro C22-45-12 
C33-45-14 

Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

25 203 Biuro C33-45-12 Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

26 203a Biuro C22-45-12 
C33-45-14 

Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu 

27 204 Biuro C22-45-10 zawór termostatyczny Herz, zawór 
powrotu, zmiana podejścia 

28 205 Biuro C22-45-10  zawór termostatyczny Herz, zawór 
powrotu, zmiana podejścia 

29 206 Biuro C33-45-12 
C33-45-12 

Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

30 207 Biuro C22-45-10 Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

31 208 Biuro C33-45-12 
C33-45-12 

Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

III  PI ĘTRO 
 
 
32 301 Magazyn C22-60-09 Podłączenie boczne, zawór termostatycz 

ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

33 302 Magazynek C22-60-11 Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

34 303 Biuro C33-45-26 Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

35 304 Biuro C33-45-26 Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 



 

36 305 Magazynek C22-60-11 Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

37 306 Magazyn C22-90-14 
 

Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

38 307 Magazyn C22-45-12 
(odzysk z pom. 
102) 

Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

39 308 Biuro C33-45-26 Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

40 309 Biuro C33-45-26 Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

41 310 Magazynek C22-60-11 Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

 
1.3. 1. Zestawienie nowych  grzejników  w  pomieszczeniach- 
WARIANT 2 – wymiana części  grzejników 
Oznaczenia: 
C22-45-20     - nowy grzejnik  
 
l.p. Nr i nazwa 

pomieszczenia 
Nowe 
grzejniki 

Uwagi 

PIWNICE  
1 002  Korytarz C22-60-10 Podłączenie boczne, zawór termostatycz-  

ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

2 008 Pom. 
sprzątaczek 

C33-60-12 Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

PARTER 
3 1  Sala obsługi C33-45-12 

C33-45-12 
C33-90-14 

Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

4 2 Biuro C22-45-10 
C22-45-10 

Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

5 5 Archiwum C22-45-12 
C22-45-12 

Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

6 6 Archiwum C22-45-04 Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

7 7 Archiwum C22-45-12 Podłączenie boczne, zawór termostatycz 



 

C22-45-12 ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

8 8 Przejście do 
budynku B 

C22-45-04 Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

9 9 Korytarz C22-90-10 Podłączenie boczne, zawory termostatycz 
ny Herz, zawory  powrotu, zmiana 
podejścia 

I  PIĘTRO 
10 100 Korytarz C22-90-10 Podłączenie boczne, zawór termostatycz 

ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

11 102 Biuro C33-45-14 Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu 

12 103 Sekretariat C33-45-12 Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu 

13 104 Biuro C33-45-14 Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu 

14 105 Pom. socjalne C33-50-11 Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

15 107 Biuro C33-45-14 Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

I I  PIĘTRO 
16 200 Korytarz C22-90-10 Podłączenie boczne, zawór termostatycz 

ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

17 202 Biuro C33-45-14 Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

18 203 Biuro C33-45-12 Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

19 203a Biuro C33-45-14 Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

20 206 Biuro C33-45-12 
C33-45-12 

Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

21 207 Biuro C22-45-10 Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

22 208 Biuro C33-45-12 
C33-45-12 

Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

III  PI ĘTRO 
23 301 Magazyn C22-60-09 Podłączenie boczne, zawór termostatycz 

ny Herz, zawór powrotu, zmiana 



 

podejścia 

24 302 Magazynek C22-60-11 Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

25 303 Biuro C33-45-26 Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

26 304 Biuro C33-45-26 Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

27 305 Magazynek C22-60-11 Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

28 306 Magazyn C22-90-14 
 

Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

29 308 Biuro C33-45-26 Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

30 309 Biuro C33-45-26 Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

31 310 Magazynek C22-60-11 Podłączenie boczne, zawór termostatycz 
ny Herz, zawór powrotu, zmiana 
podejścia 

 
1.3.2  ZESTAWIENIE   GRZEJNIKÓW – WARIANT 2 
 

Typ grzejnika ilość Uwagi 
C22-45-04 2 szt Grzejnik boczny 
C22-45-10 3  szt Grzejnik boczny 

C22-45-12 4  szt Grzejnik boczny 

C22-60-09 1 szt Grzejnik boczny 

C22-60-10 2  szt Grzejnik boczny 

C22-60-11 3 szt Grzejnik boczny 

C22-90-10 3 szt Grzejnik boczny 
C22-90-14 1 szt Grzejnik boczny 
C33-45-12 8 szt Grzejnik boczny 

C33-45-14 4 szt Grzejnik boczny 
C33-45-26 4  szt Grzejnik boczny 

C33-50-11 1 szt Grzejnik boczny 
C33-60-12 1  szt Grzejnik boczny 

C33-90-14 1 szt Grzejnik boczny 
 38 szt  
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1.4.  Uwagi końcowe. 
 

- Przed rozpoczęciem prac należy wyłączyć istniejącą instalację c.o. z 
eksploatacji i przystąpić do demontażu grzejników.  
- Zamurować  wszystkie otwory powstałe po likwidacji zawiesi. 
- Przeprowadzić konieczne prace naprawcze – budowlane (zamurować  otwory 
po hakach i pomalować wnękę) 
- Przygotować konieczne zmiany w podejściach gałązek do nowych grzejników 
(nie dotyczy grzejników w pomieszczeniach 102, 103, 104 i 203A) 
- Przewidzieć montaż zaworów termostatycznych HERZ  i zaworów na powrocie 
z grzejnika 
- ze względu na zły stan rur w instalacji wody zimnej  na poziomie piwnic 
przewidzieć  ich wymianę – na odcinku około 10m i średnicy 40mm. 
Dopuszcza się zmianę typu grzejników na inne płytowe pod warunkiem 
zachowania bilansu energetycznego podanego dla każdego z pomieszczeń, 
dopuszcza się zmianę zaworów termostycznych. 
Do realizacji wybór wariantu 2 ze względów ekonomicznych wydaje się 
bardziej zasadny.  
Do całości prac stosować „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlano – montażowych – część II. Instalacje sanitarne i przemysłowe oraz 
przepisy BHP i branżowe ppoż. 
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BUDYNEK  B 
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2.1   Grzejniki w budynku B. 
 
 
Zestawienie pomieszczeń   
 
l.p. Nr i nazwa 

pomieszczenia 
Istniejące 
grzejniki 

Nowe 
grzejniki 

Uwagi 

PRZYZIEMIE 
1 01    Gabinet lekarski  Ż-1/2,5 C33-30-30 

C33-60-10 
Zawory termostatyczne, 
zawory powrotu, zawiesia, 
zmiana podejścia, nowe 
podłączenie 

2 01A Gabinet lekarski T1-9 C22-45-04 Zawór termostatyczny, 
zawór powrotu, zawiesia, 
zmiana podejścia 

3 02  Poczekalnia GŻ-2/1,6 
+0,2 

C22-45-14 Zawór termostatyczny, 
zawór powrotu, zawiesia, 
zmiana podejścia 

4 03 WC T1-9 C33-45-08 Zawór termostatyczny, 
zawór powrotu, zawiesia, 
zmiana podejścia 

5 04 Magazyn T1-8 C22-60-09 Zawór termostatyczny, 
zawór powrotu, zawiesia, 
zmiana podejścia 

6 05 Archiwum T1-15 C22-60-14 Zawór termostatyczny, 
zawór powrotu, zawiesia, 
zmiana podejścia 

PIĘTRO 
7 10 Korytarz GŻ-2/1,75 

+0,2 
grzejnik 
odłączony 
T1-8 
 

C22-45-18 
 

Zawór termostatyczny, 
zawór powrotu, zawiesia, 
zmiana podejścia, 
podłączenie krzyżowe, 
demontaż istn. odłączonego 
grzejnika, demontaż osłony 

8 11 Korytarz T1-11 
T1-10 

C22-60-12 
C22-60-12 

Zawory termostatyczne, 
zawory powrotu, zawiesia, 
zmiana podejścia 

9 12 Biuro C22-45-14 C22-45-16 Zawór termostatyczny, 
zawór powrotu, zawiesia, 
podłączenie krzyżowe, 
demontaż osłony 

10 13 Biuro T1-15 
GŻ-2/1,75 
+0,2 –

C-22-45-16 Zawór termostatyczny, 
zawór powrotu, zawiesia, 
podłączenie krzyżowe, 
zmiana podejścia, 



 

grzejnik 
odłączony 
 

demontaż istn. odłączonego 
grzejnika, demontaż osłony 

11 14 Biuro C22-45-20 C22-45-26 
 

Zawory termostatyczne, 
zawory powrotu, zawiesia, 
zmiana podejścia, 
podłączenie krzyżowe 

12 15 Biuro T1-15 
GŻ-2/1,75 
+0,2 –
grzejnik 
odłączony 
 

C22-45-14 Zawór termostatyczny, 
zawór powrotu, zawiesia, 
zmiana podejścia, 
demontaż istn. odłączonego 
grzejnika, demontaż osłony 

13 16 Biuro GŻ-2/1,25 
+0,2 

C22-45-14 
 

Zawory termostatyczne, 
zawory powrotu, zawiesia, 
zmiana podejścia, 
demontaż osłony 

14 17 Biuro GŻ-2/1,25 
+0,2 

C22-45-16 Zawór termostatyczny, 
zawór powrotu, zawiesia, 
zmiana podejścia, 
demontaż osłony 

15  WC T1a+10 C22-45-08 Zawór termostatyczny, 
zawór powrotu, zawiesia, 
zmiana podejścia 

 
2.2 Zestawienie nowych grzejników w pomieszczeniach – wg 
WARIANTU 1- wymiana wszystkich grzejników 
 
l.p. Nr i nazwa 

pomieszczenia 
Nowe 
grzejniki 

Uwagi 

PRZYZIEMIE  
1 01    Gabinet lekarski C33-30-30 

C33-60-10 
Podłączenie boczne, zawory 
termostatyczne HERZ, zawory powrotu, 
zawiesia, zmiana podejścia, nowe 
podłączenie 

2 01A Gabinet lekarski C22-45-04 Podłączenie boczne, zawór termostatyczny, 
zawór powrotu, zawiesia, zmiana podejścia 

3 02  Poczekalnia C22-45-14 Podłączenie boczne, zawór termostatyczny, 
zawór powrotu, zawiesia, zmiana podejścia 

4 03 WC C33-45-08 Podłączenie boczne, zawór termostatyczny, 
zawór powrotu, zawiesia, zmiana podejścia 

5 04 Magazyn C22-60-09 Podłączenie boczne, zawór termostatyczny, 
zawór powrotu, zawiesia, zmiana podejścia 

6 05 Archiwum C22-60-14 Podłączenie boczne, zawór termostatyczny, 
zawór powrotu, zawiesia, zmiana podejścia 

PIĘTRO 
7 10 Korytarz C22-45-18 Podłączenie boczne, zawór termostatyczny, 



 

 zawór powrotu, zawiesia, zmiana 
podejścia, demontaż osłony 

8 11 Korytarz C22-60-12 
C22-60-12 

Podłączenie boczne, zawory 
termostatyczne, zawory powrotu, zawiesia, 
zmiana podejścia 

9 12 Biuro C22-45-16 Podłączenie boczne, zawór termostatyczny, 
zawór powrotu, zawiesia, podłączenie 
krzyżowe, demontaż osłony 

10 13 Biuro C-22-45-16 Podłączenie boczne, zawór termostatyczny, 
zawór powrotu, zawiesia, podłączenie 
krzyżowe, zmiana podejścia, demontaż 
osłony 

11 14 Biuro C22-45-26 
 

Podłączenie boczne, zawory 
termostatyczne, zawory powrotu, zawiesia, 
zmiana podejścia, podłączenie krzyżowe 

12 15 Biuro C22-45-14 Podłączenie boczne, zawór termostatyczny, 
zawór powrotu, zawiesia, zmiana 
podejścia, demontaż osłony 

13 16 Biuro C22-45-14 
 

Podłączenie boczne, zawory 
termostatyczne, zawory powrotu, zawiesia, 
zmiana podejścia, demontaż osłony 

14 17 Biuro C22-45-16 Podłączenie boczne, zawór termostatyczny, 
zawór powrotu, zawiesia, zmiana 
podejścia, demontaż osłony 

15  WC C22-45-08 Podłączenie boczne, zawór termostatyczny, 
zawór powrotu, zawiesia, zmiana podejścia 

 
2.2.1  ZESTAWIENIE   GRZEJNIKÓW – WARIANT 1 
 

Typ grzejnika ilość Uwagi 
C22-45-04 1 szt Grzejnik boczny 
C22-45-08 1  szt wersja ocynk. Grzejnik boczny 

C22-45-14 1  szt Grzejnik boczny 

C22-45-16 2 szt Grzejnik boczny 

C22-45-18 2 szt  
C22-45-20 1  szt Grzejnik boczny 

C22-60-09 1 szt Grzejnik boczny 
C22-60-12 2 szt Grzejnik boczny 
C22-60-14 1 szt Grzejnik boczny 
C33-30-30 1  szt Grzejnik boczny 

C33-45-08 1  szt wersja ocynk. Grzejnik boczny 

C33-45-20 1 szt Grzejnik boczny 
C33-60-10 1  szt Grzejnik boczny 

 16 szt  
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2.3  Zestawienie grzejników w pomieszczeniach – wg WARIANTU 2- 
wymiana  części  grzejników 
 
C22-45-20     - nowy grzejnik  
C22-45-20     - grzejnik istniejący pozostawiony w pomieszczeniu 
 
l.p. Nr i nazwa 

pomieszczenia 
Nowe 
grzejniki 

Uwagi 

PRZYZIEMIE  
1 01    Gabinet lekarski C33-30-30 

C33-60-10 
Podłączenie boczne, zawory 
termostatyczne HERZ, zawory powrotu, 
zawiesia, zmiana podejścia, nowe 
podłączenie 

2 01A Gabinet lekarski C22-45-04 Podłączenie boczne, zawór termostatyczny, 
zawór powrotu, zawiesia, zmiana podejścia 

3 02  Poczekalnia C22-45-14 Podłączenie boczne, zawór termostatyczny, 
zawór powrotu, zawiesia, zmiana podejścia 

4 03 WC C33-45-08 Podłączenie boczne, zawór termostatyczny, 
zawór powrotu, zawiesia, zmiana podejścia 

5 04 Magazyn C22-60-09 Podłączenie boczne, zawór termostatyczny, 
zawór powrotu, zawiesia, zmiana podejścia 

6 05 Archiwum C22-60-14 Podłączenie boczne, zawór termostatyczny, 
zawór powrotu, zawiesia, zmiana podejścia 

PIĘTRO 
7 10 Korytarz C22-45-18 

 
Podłączenie boczne, zawór termostatyczny, 
zawór powrotu, zawiesia, zmiana 
podejścia, demontaż osłony 

8 11 Korytarz C22-60-12 
C22-60-12 

Podłączenie boczne, zawory 
termostatyczne, zawory powrotu, zawiesia, 
zmiana podejścia 

9 12 Biuro C22-45-16 Podłączenie boczne, zawór termostatyczny, 
zawór powrotu, zawiesia, podłączenie 
krzyżowe, demontaż osłony 

10 13 Biuro C-22-45-16 Podłączenie boczne, zawór termostatyczny, 
zawór powrotu, zawiesia, podłączenie 
krzyżowe, zmiana podejścia, demontaż 
osłony 

11 14 Biuro C22-45-26 
 

Podłączenie boczne, zawory 
termostatyczne, zawory powrotu, zawiesia, 
zmiana podejścia, podłączenie krzyżowe 

12 15 Biuro C22-45-14 Podłączenie boczne, zawór termostatyczny, 
zawór powrotu, zawiesia, zmiana 
podejścia, demontaż osłony 

13 16 Biuro C22-45-14 Podłączenie boczne, zawory 



 

 termostatyczne, zawory powrotu, zawiesia, 
zmiana podejścia, demontaż osłony 

14 17 Biuro C22-45-20 Podłączenie boczne, zawór termostatyczny, 
zawór powrotu, zawiesia, zmiana 
podejścia, demontaż osłony 

15  WC C22-45-08 Podłączenie boczne, zawór termostatyczny, 
zawór powrotu, zawiesia, zmiana podejścia 

 
2.3.1 ZESTAWIENIE  nowych  GRZEJNIKÓW – WARIANT  2 
 

Typ grzejnika ilość Uwagi 
C22-45-04 1 szt Grzejnik boczny 
C22-45-08 1  szt wersja ocynk. Grzejnik boczny 

C22-45-14 1  szt Grzejnik boczny 

C22-45-16 2 szt Grzejnik boczny 

C22-45-18 2 szt  
C22-45-20 1  szt Grzejnik boczny 

C22-60-09 1 szt Grzejnik boczny 
C22-60-12 2 szt Grzejnik boczny 
C22-60-14 1 szt Grzejnik boczny 
C33-30-30 1  szt Grzejnik boczny 

C33-45-08 1  szt wersja ocynk. Grzejnik boczny 

C33-60-10 1  szt Grzejnik boczny 

 15 szt Grzejnik boczny 
 
 

2.4.  Uwagi końcowe. 
 

- Przed rozpoczęciem prac należy wyłączyć istniejącą instalację c.o. z 
eksploatacji i przystąpić do demontażu grzejników.  
- Zdemontować istniejące osłony na grzejnikach 
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- Zdemontować istniejące i odłączone grzejniki, (na zdjęciu grzejnik T1 na 
ścianie włączony do instalacji c.o., za osłona grzejnik typu GŻ odcięty od c.o.)  
 

 
- Zamurować  wszystkie otwory powstałe po likwidacji zawiesi. 
- Przeprowadzić konieczne prace naprawcze – budowlane (zamurować  otwory 
po hakach i pomalować wnękę) 
- Przygotować konieczne zmiany w podejściach gałązek do nowych grzejników 
- Przewidzieć montaż zaworów termostatycznych HERZ  i zaworów na powrocie 
z grzejnika 
Dopuszcza się zmianę typu grzejników na inne płytowe pod warunkiem 
zachowania bilansu energetycznego podanego dla każdego z pomieszczeń, 
dopuszcza się zmianę zaworów termostatycznych. 
Ze względów ekonomicznych proponuje się przyjąć do realizacji wariant 2. 
Do całości prac stosować „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlano – montażowych – część II. Instalacje sanitarne i przemysłowe oraz 
przepisy BHP i branżowe ppoż. 
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CZĘŚĆ   RYSUNKOWA 


