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RZUT PIĘTRA III

PRZEBUDOWA PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W CIECHANOWIE

ul. Sienkiewcza 81, 06-400 Ciechanów

KRUS Placówka Terenowa w Ciechanowie

23 m

ściana z płyt g-k na stelażu

D2a

AutoCAD SHX Text
Pierwotna długość dojścia ewakuacyjnego ze skrajnego pomieszczenia biurowego na III piętrze (bez proponowanego wydzielenia klatki schodowej) - 80 m  (przy dopuszczalnej aktualnymi przepisami 30 m - przekroczenie 2,5-krotne)

AutoCAD SHX Text
Długość dojścia ewakuacyjnego ze skrajnego pomieszczenia biurowego na III piętrze zaproponowana rozwiązaniami ekspertyzy - 25 m (przy dopuszczalnej aktualnymi przepisami 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej)

AutoCAD SHX Text
Drogi ewakuacyjne: -  wyposażone w oświetlenie ewakuacyjne awaryjne o natężeniu min. 5 lx z podświetlanymi znakami ewakuacji  ("świecącymi na jasno") - system detekcji dymu (inicjujący instalację oddymiania klatki schodowej)
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