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Adresaci:

Wszyscy zainteresowani Wykonawcy

Ogtoszenie 0 zamdéwieniu / Fermularzzapytania-ofertowego
(dostawa/ustuga/rebeta-budowlana)

Wymiana centrali pozarowej w Oddziale Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego
Zielona Goéra

1. Nazwai adres Zamawiajacego:
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego Oddziat Regionalny, 65-170 Zielona Géra, ul. Gen.
Jézefa Bema 44; zielonagora@krus.gov.pl

Osoba uprawniona do porozumiewania sie z Wykonawcami:

w zakresie przedmiotu zaméwienia: Alicja Hellwing tel.: 68-4523102 w godz.: pon. + pt. 7%° + 15%,
zielonagora@krus.gov.pl;

w zakresie formalno-prawnym: Gabriela Grabowska tel.: 68-4763588 w godz.: pon.+ pt. 7°+15%,
zielonagora@krus.gov.pl

2. Opis przedmiotu zamoéwienia:

2.1 Przedmiotem zamodwienia jest zakup i dostawa wraz z montazem fabrycznie nowej centrali
pozarowej dla OR KRUS w Zielonej Gorze przy ul. Gen. Jézefa Bema 44.

2.2 Zatozenia przedmiotu zamdéwienia:
1) wykorzystanie starej instalacji kablowej;
2) montaz nowych elementéw systemu (optyczne czujki dymu — 80 szt., ROP — 14 szt.).

2.3 Opis elementéw systemu:

LP. ELEMENTY SYSTEMU ILOSC
1 Adresowalna centrala pozarowa 1
Centrala 1 petla (126 adreséw); grupa 24 LED; zasilacz 70W; obudowa Eco

2 Akumulator 12V, 17Ah, VDS 2

3 Czujka optyczna dymu 80
4 Gniazdo czujki adresowalnej 80
5 Reczny ostrzegacz pozarowy IP44 14
6 Integracja systemu ppoz. z innymi systemami ochrony, uruchomienie w i

systemie IFTER




2.4 Zakres czynnosci zwigzanych z wymiang centrali obejmuje w szczegdlnosci:

1) wylaczenie systemu ppoz.;

2) demontaz starej centrali pozarowej;

3) demontaz czujki sufitowej, demontaz gniazda czujki, montaz nowego gniazda, montaz nowej
czujki;

4) demontaz starych ROP i montaz nowych;

5) sprawdzenie stanu linii kablowych;

6) montaz nowej centrali pozarowej;

7) podtaczenie linii kablowych z czujnikami do centrali;

8) uruchomienie nowej centrali, konfiguracja, programowanie;

9) wykonanie testéw;

10) wykonanie dokumentacji koficowej.

2.5 Czynnosci z punktu 2.4.3) wykonywane beda w pomieszczeniach biurowych, z punktu 2.4.4) na
korytarzach, a pozostate prace w pomieszczeniu centrali pozarowej.

2.6 Wykonawca zrealizuje przedmiot zaméwienia wtasnymi sitami bez udziatu podwykonawcéw.

2.7 Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw wiasnych i przy uzyciu
wtasnych urzadzen, nowych, posiadajgcych odpowiednie atesty, Swiadectwa i inne dokumenty.

2.8 Wykonawca zobowigzany jest do wykonania czynnosci bedacych przedmiotem umowy
Z najwyzszg starannoscig, z zachowaniem wymogow okreslonych przepisami prawa, w tym Prawa
budowlanego, z uwzglednieniem wskazéwek Zamawiajgcego.

2.9 Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg z wyszczegdlnieniem zainstalowanych
urzagdzen i elementéw oraz dostarczy ja Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od daty odbioru
zrealizowanego zaméwienia.

A. warunki gwarancji: gwarancja producenta na dostawe, na ustuge minimum 24 m-ce;

B. warunki ptatnosci ! przelew 14 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.
Podstawg wystawienia faktury/rachunku jest protokét odbioru, podpisany bez zastrzezen przez
upowaznionych przedstawicieli stron, potwierdzajgcych nalezyte wykonanie przedmiotu
zamowienia;

C. warunki dostawy/ustugi (miejsce): OR KRUS Zielona Géra 65-170 przy ul. Gen. J6zefa Bema 44,
dostawa wraz z montazem i integracjg systemu;
realizacja prac bedzie odbywata sie przy czynnym obiekcie nie powodujac przerwy w pracy i
obstudze interesantéw KRUS w godzinach pracy tj. od poniedziatku do pigtku miedzy 7:00 a
15:00. Dostawa oraz wszelkie prace instalacyjne i montazowe mogace wptywaé na zaktdcenia
lub utrudnienia w pracy Urzedu bedg wykonywane wytgcznie po uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
co do zakresu, sposobu i terminu ich wykonania.

D. inne szczegoétowe wymagania Zamawiajacego:

a) Zamawiajacy zaznacza, iz uzyte w opisie przedmiotu zamowienia przyktady nazw
wiasnych produktéw badz producentéw dotyczace okreslonych modeli, systeméw,
elementdéw, materiatéw, urzgdzen itp. majg jedynie charakter wzorcowy (przyktadowy)
i dopuszczone jest sktadanie ofert zawierajgcych rozwigzania rownowazne, ktére
spetniajg wszystkie minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne wymienione w
zapytaniu, przy czym Wykonawca zobowigzany jest wykazaé w tresci ztozonej oferty ich
réwnowazno$c zataczajac stosowne opisy techniczne i/lub funkcjonalne;

b) Wykonawca zatgczy do formularza oferty szczegétowy opis przedmiotu/specyfikacje
techniczne w przypadku oferowanego sprzetu rownowaznego oraz o parametrach
technicznych innych niz wymagania minimalne okre$lone przez zamawiajgcego;

Wykonawca wykaze, ze posiada odpowiednie uprawnienia do realizacji przedmiotu
zamodwienia:

c) Wykonawca przedstawi wraz z ofertg kopie $wiadectwa/licencji kwalifikowanego
pracownika ds. zabezpieczenia technicznego w zakresie eksploatacji,
instalacji/montazu i serwisu przedmiotu zamdéwienia;

d) Wykonawca przedstawi wraz z ofertg kopie waznego dokumentu ($wiadectwa)
ukoriczenia szkolenia w zakresie eksploatacji, instalacji/montazu i serwisu
przedmiotu zamowienia.




3. Termin wykonania zamdwienia: 14 dni od dnia podpisania umowy
4. Kryteria oceny ofert ? cena - 100%.

5. Sposéb przygotowania oferty oraz miejsce i termin sktadania ofert.
Oferte nalezy ztozy¢:
1) osobiscie w siedzibie: zamawiajgcego przy ul. Gen. J6zefa Bema 44, 65-170 Zielona Géra;
2) przesta¢ na adres: zamawiajacego jw.
3) faxem na numer: 68 4523110.
4) przestaé przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej na e-mail: zielonagora@krus.gov.pl

iy
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 083”':2018%459

Oferty otrzymane po terminie sktadania ofert nie beda poddawane ocenie. Do oferty muszg by¢
dotaczone nastepujgce dokumenty:
a) wypetniony i podpisany formularz oferty;
b) parafowany wzdr umowy;
c) inne dokumenty: Wykonawca przedstawi dokumenty dotyczace uprawnier do
realizacji przedmiotu zamowienia - opisane w pkt 2.D;

6. Termin zwigzania ofertg wynosi: 30 dni.

7. Wzdr umowy stanowi zatacznik do niniejszego ogtoszenia/zapytania.
8. Zamawiajacy w celu wypetnienia obowigzku informacyjnego oraz ochrony intereséw os6b

fizycznych, ktérych dane pozyska w niniejszym postepowaniu, w zataczeniu przekazuje
Wykonawcom klauzule ,,RODO”.

1)

w razie zfozenia przez Wykonawce oferty wycenionej w walucie obcej, faktura wystawiona po
wykonaniu zaméwienia powinna takze opiewaé na kwote w walucie obcej. Zaptata na podstawie takiej
faktury stanowié bedzie réwnowartosc tej kwoty w ztotych polskich, bedgcej wynikiem przeliczenia po
kursie z dnia ptatnosci.

Zapytanie ofertowe ze strony Zamawiajqgcego zostato zaaprobowane dnia

DYREKTOR OR KRUS

02 SIE. 2018
.................................... i PFZBZ cusssasmrsiminsuarsnsmssswnsvesss ss wvvien
wystepujgcej w
tym postepowaniu w Tmieniu
Zamawiajgcego)
Zataczniki:

1) Formularz oferty.
2) Wzér umowy.
3) Klauzula,RODO”.






