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Załącznik nr 1 
 
 
 

Minimalne parametry techniczne urządzeń klimatyzacyjnych 
- typu split i/lub multi split do pomieszczeń biurowych 
- moc chłodnicza: min. 2,6 kW - max 7,0 kW 
- moc grzewcza: min. 2,9 kW - max 7,3 kW 
- klasa energetyczna: chłodzenie A++, grzanie A+ 
- czynnik chłodniczy: R32 lub R410a 
- zasilanie: 230 V 
- pilot bezprzewodowy 
- kolor obudowy jednostki wewnętrznej: biały 
- gwarancja producenta: 5 lat od chwili montażu 

 
 


