Załącznik nr 1 cz. 3
Tablica TGP - III - klatka schodowa (II piętro)
A. P440 033 0 40A, , ΔJ=0,03 A	-wyłącznik różnicowo- prądowy firmy FEAL 
B. EF 225 DO 25A, , ΔJ=0,03A  	-wyłącznik różnicowo- prądowy firmy Geyer

	1. 
	S191B 10
	oświetlenie: sala40

	2. 
	S191B 10
	oświetlenie : sala 37 (góme)38(boczne),41

	3. 
	S191B 10
	oświetlenie: sala 36 (boczne), 44

	4. 
	S191B 10
	oświetlenie : sala 35,36(góme),37(boczne)

	5. 
	S191B 16
	gniazdka 1 fazowe : sala 35 (2,3), sala 38(1,2,6),36(4)

	6. 
	S191B 16
	gniazdka 1 fazowe : sala 37(5,6)

	7. 
	S191B 16
	-

	8. 
	S191B 16
	gniazdka 1-fazowe : sala 36 (1,2,3), 38(3,4,5)

	9. 
	S191B 10
	gniazdko 1 -fazowe : sala 35(4)

	10. 
	S191B 16
	-

	11. 
	S191B 20
	gniazdka 1-fazowe : sala 31 (1,2,3,4,5),33(1,2,3,4,5,6),34(1,2,3,4,5)

	12. 
	S191B 16
	-gniazdka 1-fazowe : magazyn sprzątaczek, sala 43 (1,2,3,4,5,6)

	13. 
	S191B 16
	gniazdka 1-fazowe sala 41(1,2,3,4)

	14. 
	S191B 10
	oświetlenie: WCI

	15. 
	S191B 10
	-

	16. [bookmark: _Hlk207196895]
	S191B 10
	oświetlenie: korytarz 31-38 (sekcja I), korytarz 40-44

	17. 
	S191B 10
	oświetlenie : korytarz 31-38 (sekcja II)

	18. 
	S191B 10
	-

	19. 
	S191B 10
	oświetlenie i WC II

	20. 
	S191B 16
	gniazdka I-fazowe korytarz 31-38(1,2) WCI,  klatka schodowa ( I piętro, II piętro)

	21. 
	S191B 10
	gniazdka 1-fazowe: WC II, sala 40 (1,2,3)

	22. 
	S191B 25
	terma: WC II

	23. 
	S191B 25
	terma WC I (2)

	24. 
	S191B 25
	terma WC I (1)

	25. 
	S191B 16
	oświetlenie: magazyn sprzątaczek, sala 43

	26. 
	S191B 16
	gniazdka 1-fazowe: sala 37 (1,2,3,4) 

	27. 
	S191B 16
	oświetlenie: sala 31, 33,34, 38 (górne)

	28. 
	S191B 16
	gniazdka 1-fazowe sala 44 (1,2,3) 

	29. 
	S191B 16
	gniazdka 1-fazowe: korytarz 40-44

	30. 
	S191B 16
	gniazdko 1-fazowe: sala 38 (IK, 3K), 35 (1K,2K)

	31. 
	S191B 16
	gniazdka 1-fazowe: sala 36 (1K),

	32. 
	S191B 16
	gniazdka 1 fazowe sala 34 (1K)

	33. 
	S191B 16
	gniazdka 1 fazowe sala 37 (1K, 2K) 

	34. 
	S191B 16
	-

	35. 
	S191B 20
	-

	36. 
	S191B 20
	-

	37. 
	S191B 20
	gniazdo 1 fazowe sala 41 (1K)

	38. 
	S191B 25
	gniazdkoi1 fazowe sala 44 (1K)

	39. 
	[bookmark: _GoBack]S191B 25
	gniazdka 1 fazowe sala 43 (1K, 2K)



